ZARZAD POWIATU Sochaczew, dnia 15 maja 2015 roku

w Sochaczewie
96-500 Sachoczew, ul. Marszofka Jizsfa Pilsudskiago 65

Wykonawcy wedlug rozdzielnika

Znak sprawy: RS. 272.05.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz z
wymiang grzejnikéw w budynkach administracyjnym i socjalnym Powiatowego Zarzadu
Drég w Sochaczewie oraz w budynku gléwnym Placéwki Opiekunczo — Wychowawczej w
Gizycach: Dzialania energooszcz¢dne w budynkach uizytecznosci publicznej nalezacych do
Powiatu Sochaczewskiego, znajdujacych sie w Sochaczewie, Gizycach i Teresinie —

wspéHfinansowanego ze §rodkéw NFOSiGW”

W zwigzku ze skierowanymi zapytaniami dotyczacymi specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia, nie ujawniajgc ich zrédla, Zamawiajacy — zgodnie z tre$cig art.38 ust.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z pézn.
zmianami) — przekazuje tre$¢ zapytan i informuje, co nastepuje:

Zapytania:

1. Zgodnie ze SIWZ kosztorys ofertowy bedzie sprawdzany pod katem zgodnodci z
przedmiarem rob6t zalaczonym do zapytania. W przedmiarze dot. budynku Powiatowego
Zarzadu Drog — budynek socjalny znajduja si¢ pozycja dot. montaz grzejnika CN 21K
600/720 — 18 szt. gdzie dla calego obiektu przewidziane jest 18szt. grzejnikéw w tym 1 szt.
CN 21K 600/720. Prosze o wyjasnienie tej kwestii.

2. W obmiarach rodzaje grzejnikéw i ich ilo$é nie odpowiadaja rodzajowi i iloscia na rzutach.
Np. dla budynku administracyjnego w obmiarze sg 4szt. grzejnikow CN22 600/1320 gdzic na
rzucie ich nie ma sg CN22 600/1400 lub tez nie zgadza sie ilo$é grzejnikow CN21 600/1000
gdzie w obmiarze jest 2szt. na rzucie 1szt. Rozbiezno$ci maja miejsce w wielu przypadkach
zatem prosz¢ 0 wyjasnienie czy przy wycenie mamy si¢ odnies¢ do projektu czy obmiaru.
Jedli do projektu to co z zapisem o sprawdzaniu zgodnosci kosztorysu ofertowego do
obmiaru.

3. W obmiarze i projekcie nie ma zadnej informacji na temat izolacji rur. Czy instalacja ma byé
nie izolowana?

4. Jesli jest przewidziana izolacja to jaka i jakiej grubosci?



5. Dla instalacji centralnego ogrzewania budynku warsztatowego przewidziano instalacje
umozliwiajacg rozliczenie ciepta dla poszczegélnych lokali z uzyciem cieptomierzy. W
kosztorysie inwestorskim zataczonym do dokumentéw jest zapis ze nalezy zamontowaé
cieplomierze w szafkach natynkowych w miejscach wskazanych na rzucie. Na rzutach
natomiast nie ma tego pokazanego oraz obmiar nie zwiera tych pozycji. Prosze o wyjasnienie
te kwestii?

Odpowiedzi:

ad.1) W kosztorysie i w przedmiarze dla PZD budynek socjalny jest blad. W obmiarze dot.

montazu grzejnika CN 21K 600/720 powinna by¢ 1 sztuka, a nie 18 sztuk.

ad.2) Jezeli sg rozbiezno$ci w ilosci lub typach grzejnikdw, prosze odnosi¢ sie do projektu.

ad.3) W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidujemy izolowania przewodéw.

ad.4) Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowaé wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

13 sierpnia 2013 roku zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku, poz.926).

ad.5) W opisie do kosztorysu budynku warsztatowego znalazla si¢ w opisie bledna informacja o

cieptomierzach. Nie przewidujemy montazu cieptomierzy.

Wczesniej zalgczono poprawione kosztorysy budynku socjalnego PZD.

Ponadto Zamawiajgcy — w mysl art.38 ust.4 ustawy Prawo zamdwien publicznych — dokonuje
modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia poprzez zmiane zapisu wzoru
umowy, ktorego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

»2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % catkowitego

wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien wstrzymania robot przez Zamawiajacego z

powodu braku statej obecnosci kierownikéw robdt podezas wykonywania prac bedacych

przedmiotem umowy. Zakornczenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4

niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistniala przerwe w

wykonywaniu robot.”

Z powazaniem,
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