Sochaczew, dnia 15 maja 2015 roku

ZARZAD POWIATU
w Sochaczewie
04-500 Sachoczew, ul. Marszalka Jozefo Pitsudskiego 65
Wykonawcey wedlug rozdzielnika

Znak sprawy: RS. 272.10.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie izolacji Scian i dachu wraz z wymiang
okien i drzwi oraz robotami towarzyszacymi w budynkach Placowki Opickunczo -
Wychowawezej w Gizycach w ramach projektu: Dzialania energooszczedne w budynkach
uzyteczno$ci publicznej nalezagcych do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujacych sie w

Sochaczewie, Gizycach i Teresinie — wspélfinansowanego ze srodkéw NFOSiGW?”

W zwigzku ze skierowanymi zapytaniami dotyczacymi specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia, nie ujawniajgc ich zrédla, Zamawiajgcy — zgodnie z trescig art.38 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z pézn. zmianami) —
przekazuje tres¢ zapytan i informuje, co nastepuje:

Zapytania:

1. W pozycji przedmiarowej robét budynku C i B widnieje zapis pkt.5 budynku C i B. Ocieplenie
w systemie np. BAUMIT SILIKAT plyt styropianowych gr. 14 cm na $cianach. Brak norm
zuzycia zaprawy klejowej do zatopienia siatki zbrojgcej.

2. W pozycji 22 przedmiaru robdt widnieje zapis wymiany drzwi drewnianych wraz z oscieznica
m?” 16,300. Czy drzwi o parametrach 220 z 110 majg by¢ z naswietlem czy bez.

3. W pozycji przedmiarowej budynku C i B widnieje zapis — Utozenie ptyt OSB grub. 22 mm na
ocieplonym stropodachu m* 180. Widnieje zapis m* (bledny zapis ) jak nalezy to interpretowad?

4. W pozycji przedmiarowej budynku C i B widnieje zapis: Montaz na gotowym podlozu lam
rtgciowych i sodowych w obudowie aluminiowej z gwintem. Prosze o podanie dokladnych
parametrow lamp oswietleniowych i jakiej mocy.

3 Zwracamy si¢ z prosba o zamieszczenie przedmiaréw robdt dotyczgcych w/w przetargu w
systemie ATH. Przedmiar6w, ktére sa zalaczone nie jestesmy w stanie otworzyc.

Odpowiedzi:

Ad.1) System Baumit jest wymieniony jako przykladowy. Mozna zastosowaé system réwnowazny.

Jezeli chodzi o normy zuzycia zaprawy klejowej do zatopienia siatki zbrojgcej, to wg Nr KNR.

Ad.2) Drzwi sg bez naswietla. Prosz¢ zapoznaé si¢ z projektem i zestawieniem stolarki okiennej i

drzwiowe].



Ad.3) Potlozenie ptyt OSB na ocieplenie jest tylko w budynku ,,B” w Gizycach.

Ad.4) Lampy zewngtrzne powinny zosta¢ wymienione na takiej samej mocy jak istniejace.

Ad.5) Kosztorysy sa dostgpne w plikach .pdf (do bezposredniego odczytu) i w plikach .kst (otwierane
przez bezplatne przegladarki plikéw tego typu). Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w formacie
.ath.

Ponadto Zamawiajacy — w my$l art.38 ust.4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — dokonuje
modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia poprzez zmiane zapisu wzoru
umowy, ktérego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umownga w wysokosci 0,5 % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien wstrzymania robét przez Zamawiajacego z
powodu braku statej obecnosci kierownikow robdt podezas wykonywania prac bedacych przedmiotem
umowy. Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy

nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistniata przerwe w wykonywaniu robét.”

Z powazaniem,

Y ROSTA
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